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Beschreibung Aktueller Wert Grenzwerte Richtwerte 

Gesamthärte 19,9 - 22,7 °dH 
  

Karbonathärte 15,8 - 18,5 °dH 
  

ph-Wert 7,48 - 7,71 
 

   6,5 - 9,5 

Nitrat 4,0 - 34,1 mg/l       max. 50 mg/l 
 

Nitrit < 0,01 - 0,015 mg/l       0,1 mg/l 
 

Calcium 98,1 - 113,7 mg/l 
  

Magnesium 27,3 - 28,9 mg/l 
  

Kalium 1,1 - 2,3 mg/l 
  

Natrium 3,3 - 16,4 mg/l 
 

   200 mg/l 

Sulfat 43,7 - 70,0 mg/l 
 

   750 mg/l 

Chlorid 15,4 - 22,9 mg/l 
 

   200 mg/l 

Desethyl-atrazin < 0,05 - 0,06 μg/l 
 

   0,10 μg/l 

 


